FENECON
Ubersicht — Live-Ansicht & Historie

EinfUhrung — Standard-Widgets und Historie

Die folgenden Widgets sind im Standard-Lieferumfang enthalten und stehen
allen Nutzenden ohne Zukauf von weiteren Apps zur Verfugung.

* Flat-Widgets sind die verschiedenen Kacheln, die in der einfachen, ersten Ansicht Daten wieder-
geben.

* Durch Klicken auf ein Flat-Widget konnen weitere Details abgerufen werden (Erweiterte
Ansicht).

* Mit Installateurs-Rechten kdnnen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.

Ubersicht — Live-Ansicht & Historie
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* In der Live-Ansicht des FENECON Online-Monitorings sehen Sie vorinstallierte Standard-
Widgets.

Mit Ausnahme des Energiemonitors und des Ankundigungs-Widgets verflgt jedes der
Standard-Widgets Uber eine erweiterte Ansicht.

Klicken Sie auf den Text, um mehr Uber das jeweilige Widget zu erfahren:

1. Energiemonitor 2. Autarkie
4. Speichersystem
6. Erzeugung

3. Eigenverbrauch
5. Netz

7. Verbrauch

8. Ankundigungen
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1. Energiemonitor

1. Energiemonitor

1.1. Energiemonitor — Live-Ansicht
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Der Energiemonitor visualisiert die Energiestrome im System.

Er zeigt die aktuelle Produktion, den Verbrauch, die Be- und Entladung der Batterie sowie
den derzeitigen Netzbezug oder die Netzeinspeisung.

+ Die grauen Balken stehen fur die maximal mégliche Leistung der verschiedenen Elemente,
welche automatisch generiert wird.

« Der Verbrauch wird berechnet.

Ist eines der Elemente (ausgenommen Verbrauch) im System nicht vorhanden, wird es aus-
geblendet.

@ Dieses Widget dient nur der Informationsvermittlung und ist nicht klickbar.

1.2. Energiemonitor — Historie

Durch Klicken/Tippen auf den Reiter Historie gelangen Sie zur historischen Ansicht des Energiemoni-
tors.
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1.2. Energiemonitor — Historie
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Das Widget zeigt ein Diagramm mit den Produktions-, Verbrauchs-, Netz-, und Speicherwer-
ten zu verschiedenen Zeitpunkten oder wahrend eines Zeitraumes.

+ Dieser kann oberhalb des Energiemonitors ausgewahlt werden. Diese Zeitraumauswahl
bezieht sich sodann auf alle Inhalte der Historie-Ansicht.

Durch Klicken/Tippen auf die Legende kann der jeweilige Graph ein- und ausgeblendet
werden.

+ Darunter befinden sich die Standard-Widgets, die ebenfalls Uber eine historische Ansicht

verfugen.
(f) Optional erworbene FEMS Apps kénnen ebenfalls Uber eine historische
- Ansicht verfugen, z. B. die FEMS App Dynamischer Stromtarif.

+ Mittig am oberen Bildrand kann ein bestimmter Tag zur Ansicht ausgewahlt werden.

Rechts im Fenster des Energiemonitors kdnnen die Daten des ausgewahlten Tages als
Excel-Datei heruntergeladen werden (BERICHT).

Einflhrung — Standard-Widgets und Historie 3/18


https://docs.fenecon.de/de/fems/fems-app/App_TOU.html

2. Autarkie

FENECON

2. Autarkie

Autarkie — Live-Ansicht

Flat-Widget zur Autarkie-Live-Ansicht:
Das Widget zeigt den Autarkiegrad des Systems in
Prozent an.

Durch Klicken auf das Autarkie-Live-Widget gelangen
Sie zur erweiterten Ansicht mit einer Erklarung des
Autarkiegrades:

+ Die Autarkie gibt an, zu wie viel Prozent die aktu-
ell genutzte Leistung durch Erzeugung und Spei-
cherentladung gedeckt wird.

Autarkie — Historie

Flat-Widget zur Autarkie-Historie:

Falls die kumulierten Werte auf dem System freige-
schaltet sind, zeigt das Widget den Autarkiegrad tber
den ausgewahlten Zeitraum.

% Autarkie

RUTAHRKIE ® X

Die Autarkie gibt an zu wie viel Prozent die aktuell genutzte Leistung durch
Erzeugung und Speicherentladung gedeckt wird.

% Autarkie

& 6%

Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur erweiterten Ansicht.

+ Diese zeigt ein Diagramm mit den Autarkiewerten zu verschiedenen Zeitpunkten, abhangig vom ausge-

wahlten Zeitraum.
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2. Autarkie

Autarkie
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3. Eigenverbrauch
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3. Eigenverbrauch

Eigenverbrauch — Live-Ansicht

Flat-Widget zur Eigenverbrauch-Live-Ansicht:
Das Widget zeigt den Eigenverbrauch des Systems in
Prozent an.

Durch Klicken auf das Eigenverbrauch-Live-Widget
gelangen Sie zur erweiterten Ansicht. Diese erklart
den Eigenverbrauch:

+ Der Eigenverbrauch gibt an, zu wie viel Prozent
die aktuell erzeugte Leistung durch direkten Ver-
brauch und durch Speicherbeladung selbst
genutzt wird.

Eigenverbrauch — Historie

Flat-Widget zur Eigenverbrauch-Historie:
Falls die kumulierten Werte auf dem System freige-

schaltet sind, zeigt das Widget den Eigenverbrauch in

Prozent Uber den ausgewahlten Zeitraum.

@ Eigenverbrauch

0%

EIGENUERBRAUCH ® Xx

0%

Der Eigenverbrauch gibt an zu wie viel Prozent die aktuell erzeugte Leistung
durch direkten Verbrauch und durch Speicherbeladung selbst genutzt wird.

4 Eigenverbrauch

Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur erweiterten Ansicht der Historie.

+ Diese zeigt ein Diagramm der Eigenverbrauchswerte zu verschiedenen Zeitpunkten, abhangig vom aus-

gewahlten Zeitraum.
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3. Eigenverbrauch

Eigenverbrauch
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Hat es keine Produktion gegeben, kann es auch keinen Eigenverbrauch geben! Daher wird
@ der Eigenverbrauch im Diagramm nur angezeigt, wenn zu dem Zeitpunkt auch eine Pro-

duktionsleistung angelegen hat.
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4. Speichersystem
4. Speichersystem
Speichersystem — Live-Ansicht
Flat-Widget zgr Spemhersystern-lee-AnS|cht: I Speichersystem
Das Widget zeigt den aufsummierten Ladezustand,
die Beladung, sowie Entladung des Systems an. Die S 26%
Ladebalken innerhalb des Batteriesymbols andern Beladung ’
. . B . . Entladung 0,5 kw
sich dynamisch, abhangig vom aufsummierten Lade-
zustand.
Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur
erweiterten Ansicht des Speichersystem-Live-Widgets.
Ladezustand 17 %
Beladung 1164 W
* Hier wird die Phasenbelastung sowie Gesamt- -
. Phase L1 Beladung 388 W
werte angezelgt. Phase L2 Beladung 388 W
Phase L3 Beladung 388 W
. . . . Notstromreserve 10 % O
(r) In dieser Ansicht ist auch die Not-
L Dui Notstromreserve zwischen 5 % und 100 % der Batteriekapazitat
- stromreserve aktivierbar. 1
Erhalt der Notstromreserve aus dem Netz aktivieren C)

Das Speichersystem kann zur Aufrechterhaltung der eingestellten Notstromreserve
aktiv aus dem Netz nachladen um bei langerem Ausbleiben von Erzeugung Verluste
durch internen Eigenverbrauch auszugleichen.

ACHTUNG: Die aktive Beladung der Batterie aus dem Netz uber die technisch
notwendige Erhaltungsladung hinaus erfordert eine entsprechende Anmeldung des
Speichersystems. Im Zweifel wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Installateur. Mit
Betatigung des blauen "Speichern"-Buttons bestatigen Sie, dass Sie diese Prufung
durchgefuhrt haben.

Speichersystem — Historie

Flat-Widget zur Speichersystem-Historie: M Speichersystem

Falls die kumulierten Werte auf dem System freige-

schaltet sind, zeigt das Widget die Be- sowie Entla- Beladung =2 Kl
Entladung 4,1 kWh

dung Uber den ausgewahlten Zeitraum.

Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur erweiterten Ansicht.

+ Sie erhalten die Speichersystem-Historie, die jeweils die Ladezustande der im System vorhandenen Spei-
cher sowie deren Be- und Entladeleistung Uber den ausgewahlten Zeitraum anzeigt.

Ansicht mit einem Speichersystem:
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4. Speichersystem

Speichersystem
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Die erweiterte Ansicht der Speichersystem-Historie gibt den Ladezustand bzw. Verlauf

@ sowohl in % als auch in Leistung (kW) im ausgewahlten Zeitraum an. AuRerdem kann hier
anhand der gestrichelten Linie im Diagramm die eingestellte Notstromreserve abgelesen

werden.
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5. Netz

‘) FENECON

5. Netz

Netz — Live-Ansicht

Flat-Widget zur Netz-Live-Ansicht:
Das Widget zeigt den Netzbezug sowie die Netzein-
speisung am Netzanschlusspunkt an.

Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur
erweiterten Ansicht des Netz-Live-Widgets.

+ Sie zeigt den Netzbezug sowie die Netzeinspei-
sung mit Phasenbelastung am Netzanschluss-
punkt an.

+ Sollten Sie verpflichtet sein, einen Rundsteuer-

empfanger zu verwenden, ist hier ggf. bei Heim-

speichern die Limitation bzw. Dimmung durch
den Rundsteuerempfanger angegeben.

Netz — Historie
Flat-Widget zur Netz-Historie:

_@_ Netz

Einspeisung 0 kW

Bezug 0 kW

NETZ ® x
Zustand keine Limitierung
Einspeisung 16W
Bezug ow

236V 1,0A 23W
235V 09A 16 W
237V 0,8 A 23W

Phase L1 Bezug
Phase L2 Einspeisung
Phase L3 Einspeisung

Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Grinden geringflgig
von der Gesamtsumme abweichen.

@_ Netz

Falls die kumulierten Werte auf dem System freige-

schaltet sind, zeigt das Netz-Historie-Widget die Netz- Einspeisung 0.2 kWh
. . i . Bezug 54,6 kWh

einspeisung sowie den Netzbezug Uber den ausge-

wahlten Zeitraum.
Durch Klicken auf das Widget zur Netz-Historie gelangen Sie zur erweiterten Ansicht der Netz-Historie. Durch
Klicken auf das Widget zur Netz-Historie gelangen Sie zur erweiterten Ansicht der Netz-Historie.

+ Sie zeigt die Netzeinspeisung sowie den Netzbezug am Netzanschlusspunkt.
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5. Netz
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EXTERNE LIMITIERUNG

Uber den Button "Phasengenau" kénnen zusatzlich die Phasenwerte eingeblendet werden.
Auch Informationen zu Dauer und Umfang der externen Limitation (bspw. durch den Rundsteuerempfanger)
koénnen hier eingesehen werden.

Netz - Phasengenau

& HEUTE 08.12.2025

142

o000 o0 o200 o300 o400 0500 06:00 o700 o800 o900 10:00 10 1200 1300 1400 15:00 1600 1700 1300 15:00 2000 2100 2200 2300 0600
@ Gesamt @ Phase L1 @ Phase L2 @ Phase L3

STROM & SPANNUNG

Von dieser Ansicht aus kénnen Sie auch die Strom- und Spannungswerte phasengenau anzeigen lassen.
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5. Netz

Netzzahler - Strom & Spannung
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6. Erzeugung

6. Erzeugung

Erzeugung — Live-Ansicht

Flat-Widget zur Erzeugungs-Live-Ansicht: B Erzeugung
Das Widget zeigt den Leistungswert des Produktions-

z3hlers Ostdach 0 kW
’ Westdach 0 kW
Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur ERZEUGLING ® x
erweiterten Ansicht des Erzeugungs-Live-Widgets.
Gesamt ow
« Die erweiterte Ansicht zeigt den aufsummierten ostdach ovoonow
Produktionswert mit Phasenbelastung, sowie die gty Sh et
. . P Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Griinden geringfiigig
einzelnen Leistungswerte der Zahler. on der Gesarmteumme abuweichen

Erzeugung — Historie

Flat-Widget zur Erzeugungs-Historie: EF Erzeugung
Ostdach 1,7 kWh
Westdach 3,6 kWh

Historische Ansicht mit mehreren Produktionszahlern:

Erzeugung

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 200 2300 000
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6. Erzeugung
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Uber den Button unten mittig in der Footer-Toolbar kénnen die Phasenwerte der jeweiligen Erzeugungszéh-
ler eingeblendet werden und ein Gesamtdiagramm der Erzeugung erstellt werden.

Erzeugung
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1400

1500

OSTDACH
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Von dieser Ansicht aus kénnen Sie auch die Strom- und Spannungswerte der Erzeugung phasengenau anzei-

gen lassen.

Ostdach - Strom & Spannung
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1920
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7. Verbrauch
7. Verbrauch
Verbrauch — Live-Ansicht
Flat-Widget zur Verbrauchs-Live-Ansicht: Verbrauch
Das Widget zeigt den aktuellen Verbrauch an.
Wohnzimmer 0 kW
Sind weitere Verbraucher (wie z. B. eine Ladesaule) Verbrauch
implementiert, werden diese bei aktivem Verbrauch
zusatzlich angezeigt eCharge Hardy Barth Ladestation - Links 0 kW
’ eCharge Hardy Barth Ladestation - Rechts 0 kW
Notstromverbraucher 0 kw
Steckdose 2 0 kW
Wohnzimmer 0,1 kw
Sonstiger 3,7 kW
Durch Klicken auf dieses Widget gelangen Sie zur UERBRALICH o
erweiterten Ansicht des Verbrauchs-Live-Widgets.
Gesamt 342 W
Phase L1 77 W
+ Sie zeigt den aktuellen Gesamtverbrauch mit der PhaseL2 134w
Phase L3 131 W

jeweiligen Phasenbelastung, sowie den Ver-
brauch zusatzlich implementierter Verbraucher
an.

Ansicht mit mehreren Verbrauchern:

Verbrauch — Historie

Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Griinden geringfligig

von der Gesamtsumme abweichen.

UERBRRAUCH

Phase L3

Notstromverbraucher
Phase L1
Phase L2
Phase L3

Steckdose 2
Phase L1
Phase L2
Phase L3

Wohnzimmer
Phase L1
Phase L2
Phase L3

Sonstiger

Die Summe der einzelnen Phasen kann aus technischen Griinden geringfiigig

von der Gesamtsumme abweichen.

ow

17w
3w
8w
6W

mnow
mnow

113 W
113 W

1.623W
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7.Verbrauch

FENECON

Flat-Widget zur Verbrauchs-Historie: y
. ) . . v Verbrauch

Diese Ansicht zeigt den kumulierten Gesamtver-

brauch tUber den ausgewahlten Zeitraum an. eCharge Hardy Barth Ladestation - Links 33,2 kWh
eCharge Hardy Barth Ladestation - Rechts 12,2 kWh
Notstromverbraucher 0,3 kWh
Steckdose 2 0,4 kWh
Wohnzimmer 0,1 kWh
Sonstiger 12,6 kWh

Durch Klicken auf das Verbrauchs-Historie-Widget gelangen Sie zur erweiterten Ansicht.

+ Sie zeigt die Verbrauchsdaten eines jeden Verbrauchers sowie den Gesamtverbrauch Uber den ausge-
wahlten Zeitraum an.

Verbrauch

& HEUTE, 08.122025

@ Gesam: 59,5 ki

PHASENGENAU

Ansicht mit mehreren Verbrauchern:

Verbrauch

€ HEUTE, 08.12.2025
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» Gesamt: 58,8 kivh @ eCharge Hardy Barth Ladestation - Links: 33,2 kih @ eCf £12.2 ki )3k @ Steckdose 2:04KWh @ wohnzimmer: 0,1 kWh @ Sonstiger: 12,6 kWh

PHASENGENAU  ECHARGE HARDY BARTH LADESTATION - LINKS  ECHARGE HARDY BARTH LADESTATION - RECHTS ~ NOTSTROMVERBRAUCHER ~ STECKDOSE2  WOHNZIMMER

Mit den Buttons unten in der Mitte konnen die jeweiligen Verbraucher ausgewahlt und phasengenau ange-
zeigt werden.
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7.Verbrauch

Wohnzimmer - Phasengenau
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8. Ankundigungen
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8. Ankliindigungen

Anklindigungen — Live-Ansicht
Flat-Widget — Ankundigungen:

Das Widget zeigt Informationen zu FEMS-Verbesse-
rungen, Webinar-Termine und Aktuelles aus dem

Bereich Energiespeicher an. Es ist das einzige Stan-
dard-Widget ohne historische Ansicht.

ﬁ-‘i’: BETA-App: Jetzt ausprobieren!

FENECON Pioniere kénnen nun die neuesten Featuresin
unserer FENECON Beta App fir Android testen. Downloaden
Sie die App direkt im Google Play Store und werfen Sie einen
Blick auf neue Design-Updates und gestalten Sie die Zukunft

unserer Anwendungen aktiv mit.
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